
JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o.
Podšmihel 1e, SI-3270 Laško
T: +386 (0)3 734 44 00
TRR: SI56 6100 0001 2918 807, SI56 1910 0001 0269 250
ID št. za DDV: SI48279242, mat. številka: 5255317
http://www.komunala-lasko.si, info@komunala-lasko.si

JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o., reg. pri Okrožnem sodišču v Celju, dne 9.9.1998, št. vložka 1/00654/00, osnovni kapital 397.485,00 EUR.

Št. vzorca Območje Mesto odvzema Datum odvzema

23/24351 Vodovod Huda jama omr. Gasilski dom, Spodnja Rečica 170, 3270 Laško, pipa na umivalniku v15. 03. 2023 9,1 7,8 384 brez vonja brez okusa 0,08 / <0,1 <0,5 0,2 <0,05 <0,05 0,6 <0,5 0,6 0,5 <3 1,7 0 0 0 <10 <10 0

23/63281 Vodovod Huda jama omr. Gasilski dom, Spodnja Rečica 170, Laško, pipa na umivalniku v garaž20. 06. 2023 16,8 7,9 404 brez vonja brez okusa <0,05 / <0,1 <0,5 <0,1 <0,05 0 0 <10 <10

23/133728 Vodovod Huda jama omr. Gasilski dom, Spodnja Rečica 170, Laško, pipa na umivalniku v garaž12.12.2023 8,9 8,1 383 brez vonja brez okusa 0,10 / <0,1 <0,5 <0,1 <0,05 0 0 0 <10 <10

Temperatura 
vode

<ni mej> 
°C

pH
6.5 – 9.5

Električna 
prevodnost 

(20°C)
µS/cm

Vonj 
sprejemljiv

 in brez 
neobičajnih 
sprememb

Okus 
sprejemljiv 

in brez 
neobičajnih 
sprememb

Klor-prosti 
<ni mej> 

Mg/L

Intenziteta 
vonja 

<ni mej>

Barva (436 nm) 
brez neobičajnih 
sprememb m-1

Permanganatni 
indeks 

(oksidativnost) 
< 5 mg/L O2

Motnost 
brez neobičajnih 

sprememb 
NTU

Amonij 
< 0.50 mg/L 

NH4

Klorat 
<ni mej> 

Mg/L ClO3

Triklorometan 
(kloroform) 

<ni mej>
 Μg/L

Tribromometan 
(bromoform) 

<ni mej> 
Μg/L

Bromodiklorome
tan 

<ni mej> 
Μg/L

Dibromoklorome
tan 

<ni mej> 
Μg/L

Bromat 
< 10 µg/L 

BrO3

Trihalometani 
(vsota) 

< 100 µg/L

Escherichia 
coli 

0 CFU/100 
ML

Koliformne 
bakterije 

0 CFU/100 
ML

Enterokoki 
0 CFU/100 

ML

Skupno število 
mikroorganizmov 

pri 22°C 
brez 

neobičajnih 
sprememb 

CFU/mL

Skupno število 
mikroorganizmo

v 
pri 37°C 

< 100 CFU/mL

Clostridium 
perfringens 

0 CFU/100 mL

http://www.komunala-lasko.si/

