
JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o.
Podšmihel 1e, SI-3270 Laško
T: +386 (0)3 734 44 00
TRR: SI56 6100 0001 2918 807, SI56 1910 0001 0269 250
ID št. za DDV: SI48279242, mat. številka: 5255317
http://www.komunala-lasko.si, info@komunala-lasko.si

JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o., reg. pri Okrožnem sodišču v Celju, dne 9.9.1998, št. vložka 1/00654/00, osnovni kapital 397.485,00 EUR.

Št. vzorca Območje Mesto odvzema Datum odvzema

23/13440 Vodovod Polana omr. stanovanjska hiša Polana 21 (Vresk), pipa umivalnika v tehničnem prostor 16.2.2023 4,3 7,5 445 brez vonja brez okusa 0,21 / <0,1 <0,5 0,2 <0,05 <0,05 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <3 <0,5 0 0 0 <10 89 0

23/83771 Vodovod Polana omr. stanovanjska hiša Polana 21 (Vresk), pipa umivalnika v tehničnem prostor 14. 07. 2023 19,6 7,3 446 brez okusa 0,34 rahel <0,1 <0,5 0,1 <0,05 0 0 0 <10 <10

Temperatura vode
<ni mej> 

°C

pH
6.5 – 9.5

Električna 
prevodnost 

(20°C)
µS/cm

Vonj 
sprejemljiv

 in brez 
neobičajnih 
sprememb

Okus 
sprejemljiv 

in brez 
neobičajnih 
sprememb

Klor-prosti 
<ni mej> 

Mg/L

Intenziteta 
vonja 

<ni mej>

Barva (436 nm) 
brez neobičajnih 

sprememb m-1

Permanganatni 
indeks 

(oksidativnost) 
< 5 mg/L O2

Motnost 
brez neobičajnih 

sprememb 
NTU

Amonij 
< 0.50 mg/L 

NH4

Klorat 
<ni mej> 

Mg/L ClO3

Triklorometan 
(kloroform) 

<ni mej>
 Μg/L

Tribromometan 
(bromoform) 

<ni mej> 
Μg/L

Bromodiklorometan 
<ni mej> 

Μg/L

Dibromoklorometan 
<ni mej> 

Μg/L

Bromat 
< 10 µg/L 

BrO3

Trihalometani 
(vsota) 

< 100 µg/L

Escherichia 
coli 

0 CFU/100 
ML

Koliformne 
bakterije 

0 CFU/100 
ML

Enterokoki 
0 CFU/100 

ML

Skupno število 
mikroorganizmov 

pri 22°C 
brez 

neobičajnih 
sprememb 

CFU/mL

Skupno število 
mikroorganizmov 

pri 37°C 
< 100 CFU/mL

Clostridium 
perfringens 

0 CFU/100 mL

po kloru ali 
klorirani vodi
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